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+/-0.00 = 792 NGF
Extension possible - TOTAL: 7132m²
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BATIMENT 1: Atelier principal, Ateliers d'assemblages et Stockage
Emprise: 15 990m² (dont 109m² Bureaux Quais)

Accès Niv. 0.00

Stockage extérieur palettes 
atelier 

Emprise: env. 1207 m²

BATIMENT 3: Habitation de gardienEmprise: 151m²

BATIMENT 2: Bureaux

Emprise: 1255m²

Aire de mise en station des moyens aériens

Extension possible - TOTAL: 7864m² 
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Retrait 7m entre Eclairages zénithaux et Mur CF
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Retrait 7m entre Eclairages zénithaux et Mur CF

Bardage CF 2h Bardage CF 2h

Réserve incendie 
Citerne souple de 810m3
Avec prise déportée

Cellule 1 
Rétention de 603.7 m3   

Cellule 2
Rétention de 603.9 m3   

Local + Cuve de sprinklage de 400m3 
Emprise: 152m²
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eaux pluviales 
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- Voirie légère perméable, concassé stabilisé, pour places de 
stationnement (env. 1387m²)

- Espaces verts (env. 65 268 m² soit env. 66.26% de la 
surface totale de la parcelle dont talus)

- Voirie lourde (env. 6603m²)

- Voirie légère (env. 1634m²)

- Concassé (env. 5893m²)

- Cheminement piéton (env. 167m²) 

Clôtures :
- en panneaux treillis soudé 1.50m ht (domaine public) 

couleur : gris anthracite RAL 7016
- en  grillage simple torsion 1.50m ht (sur limite séparative / 

limite fond de parcelle) couleur : gris anthracite RAL 7016

- Le projet se raccordera aux réseaux en limite
de propriété.

- Arbres à haute tige à planter

- Limite de propriété

- Limite constructible selon PLU 

- Limite constructible selon ICPE (D=20m)

- Limite zone non aedificandi (D=15m)

- Limite canalisation gaz existante (D=2m)

- Côtes d'élévation (en magenta): Côtes de la hauteur 
relative du bâtiment, depuis son niveau de référence le plus 
bas.

- Limite Zone AUe (d'après projet modificatif PLU) 

SURFACE TERRAIN : 98 500 m² env. 
Emprise au sol : 17 548 m² soit 17.81 %

- Bâtiment 1 (Atelier de production, Atelier et Stockage  
de conditionnement) : 15 990m²
- Bâtiment 2 (Bureaux) : 1255m²
- Bâtiment 3 (Habitation de gardien): 151m²
- Cuve de sprinklage: 152m²

Légende :

PLAN(S) :
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MODIFICATION(S) :

Plan d'ensemble rez de chaussée: Périmètre des 35m 1/500
Plans de l'habitation 1/300
Plan RDC des locaux sociaux et des bureaux des quais 1/300
Plan des bureaux 1/300
Axonométrie

le 01 Mars 2024

Ech : 1 : 500
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ATELIER: RDC Bureaux Quais
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Axonométrie du projet
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